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	[bookmark: _Toc27256][bookmark: _Toc27108][bookmark: _Toc18393][bookmark: _Toc490682726][bookmark: _Toc4579]序号
	货物名称
	招标技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	第一级SPD电涌保护箱
	1.智能电涌保护箱（含物联网组件）为学校第一级别SPD保护设备，应安装在学校变压器出线的干线总开关处，主要作用是泄放沿高压线路侵入的主要雷电能量以保护保障下一级别SPD的安全泄放。设备采用壁挂式安装，设备安装时应符合电力设备安装要求及安全要求；
2. 浪涌保护器采用限压型设计，无续流，自带热脱扣装置，失效窗口指示,遥信报警端子。实验类别和放电参数
（I级/类实验，10/350μs）；
最大冲击电流Iimp：≥12.5KA
标称放电电流In：≥12.5KA
电压保护水平Up：≤1.2KV
3.箱体具备雷击记数功能或内部含雷击记数模块。箱体表面具备指示灯，显示工作正常或工作故障的功能，不用打开箱体就能清楚看到防雷箱运行情况；
4.具备物联网功能，能实时无线上报数据至物联网平台，实时监控防雷系统工作状态，以便于及时发现故障及时报告雷击事故，并为维保系统、大数据系统提供数据支撑。5.本项目3年内免费提供可靠无线传输至物联网平台，上报数据包括：（1）浪涌保护器火线ABC三相漏电流（漏电流监测为uA级别）；（2）配电系统电压；（3）环境温度和湿度；（4）雷击次数及发生时间；（5）后备保护开关状态；（6）接地线状态；（7）SPD劣化状态；（8）可以通过漏电流对浪涌保护器进行寿命预警，能指示浪涌保护器三种状态：正常、性能下降、需尽快更换；
6. 投标时承诺中标后提供1年原厂质保服务，质保期内正常损耗劣化免费更换；
7.提供产品相关技术说明资料、浪涌保护器(SPD)的检测报告（或型式实验报告或监督测试报告）、产品责任险保险的复印件。
	台
	18
	

	2
	第二级SPD电涌保护箱
	1.智能电涌保护箱（含物联网组件）为学校第二级别SPD保护设备，应安装在学校各建筑物及楼层的干线总开关处，主要作用是在第一级别基础上进一步泄放雷电能量以保护保障普通电气安全及下一级别SPD的安全泄放。设备采用壁挂式，安装时应符合电力设备安装要求及安全要求；
2.实验类别和放电参数
（II级/类实验，8/20μs）
最大放电电流Imax：80KA；
标称放电电流In：40KA；
电压保护水平Up：≤2.5KV；
3.箱体具备雷击记数功能或内部含雷击记数模块。箱体表面具备指示灯显示工作正常或工作故障的功能，不用打开箱体就能清楚看到防雷箱运行情况；
4.具备物联网功能，能实时无线上报数据至物联网平台，实时监控防雷系统工作状态，以便于及时发现故障及时报告雷击事故，并为维保系统、大数据系统提供数据支撑。5.本项目3年内免费提供可靠无线传输至物联网平台，上报数据包括：（1）浪涌保护器火线ABC三相漏电流（漏电流监测为uA级别）；（2）配电系统电压；（3）环境温度和湿度；（4）雷击次数及发生时间；（5）后备保护开关状态；（6）接地线状态；（7）SPD劣化状态；（8）可以通过漏电流对浪涌保护器进行寿命预警，能指示浪涌保护器三种状态：正常、性能下降、需尽快更换；
6. 投标时承诺中标后提供1年原厂质保服务，质保期内正常损耗劣化免费更换；
7.提供产品相关技术说明资料、浪涌保护器(SPD)的检测报告（或型式实验报告或监督测试报告）、产品责任险保险的复印件。
	台
	595
	

	3
	第三级SPD电涌保护箱
	1.智能电涌保护箱（含物联网组件）为学校第三级别SPD保护设备，应安装在信息中心干线总开关处，主要作用是保护保障末级SPD插座残压水平。设备采用壁挂式安装，安装时应符合电力设备安装要求及安全要求；
2.实验类别和放电参数
（II级/类实验，8/20μs）
最大放电电流Imax：40KA；
标称放电电流In：20KA；
电压保护水平Up：≤2.2KV；
3.箱体具备雷击记数功能或内部含雷击记数模块，箱体表面具备指示灯显示工作正常或工作故障的功能，不用打开箱体就能清楚看到防雷箱运行情况；
4.具备物联网功能，能实时无线上报数据至物联网平台，实时监控防雷系统工作状态，以便于及时发现故障及时报告雷击事故，并为维保系统、大数据系统提供数据支撑。5.本项目3年内免费提供可靠无线传输至物联网平台，上报数据包括：（1）浪涌保护器火线ABC三相漏电流（漏电流监测为uA级别）；（2）配电系统电压；（3）环境温度和湿度；（4）雷击次数及发生时间；（5）后备保护开关状态；（6）接地线状态；（7）SPD劣化状态；（8）可以通过漏电流对浪涌保护器进行寿命预警，能指示浪涌保护器三种状态：正常、性能下降、需尽快更换；
6. 投标时承诺中标后提供1年原厂质保服务，质保期内正常损耗劣化免费更换；
7.提供产品相关技术说明资料、浪涌保护器(SPD)的检测报告（或型式实验报告或监督测试报告）、产品责任险保险的复印件。
	台
	18
	

	4
	第四级SPD电涌保护插座
	1.电涌保护插座为学校第四级别（末级）SPD保护设备，主要作用是限制干线残压水平以保障安全，安装于主机房、网络监控点、教学多媒体设备以及其它重要设备前端，串接安装。设备安装时应符合电力设备安装要求及安全要求；
2.实验类别和放电参数
（II级/类实验，8/20μs）
最大放电电流Imax：10KA；
标称放电电流In：5KA；
电压保护水平Up：≤1.2KV；
3.具备共差模保护功能；
4.具备标准机架安装功能；
5. 投标时承诺中标后提供1年原厂质保服务，质保期内正常损耗劣化免费更换；
6.提供产品相关技术说明资料、电涌保护插座的检测报告（或型式实验报告或监督测试报告）、产品责任险保险的复印件。
	个
	725
	

	5
	避雷网
	Φ10镀锌圆钢，沿混凝土块敷设
	m
	865.6
	

	6
	避雷网
	Φ10镀锌圆钢，沿折板支架敷设
	m
	5728.91
	

	7
	避雷引下线
	35mm²BVR线
	m
	2385
	

	8
	配管
	电气配管PC DN50，离地2m
	m
	522
	

	9
	断接卡子
	制作安装
	套
	219
	

	10
	防雷测试箱
	现场定制，安装高度0.4m
	台
	219
	

	11
	接地极
	铜包钢，Φ16*1500mm*3
	根
	347
	

	12
	降阻剂
	降阻剂，提供中国环境标志产品认证证书（十环认证）
	Kg
	678
	

	13
	接地铜排
	紫铜排，30*3*8000mm
	处
	19
	

	14
	接地母线
	屏蔽等电位接地，6mm²BVR，连接电涌保护处设备、金属管材、桥架等
	m
	165
	

	15
	防雷系统实时监控平台及终端
	1.为保证物联网管理平台稳定可靠，本项目云服务采用混合云方案部署，云服务器分别部署在本地和云端，通过专有协议进行数据同步。为确保数据和设备安全，平台具有实名制及权限控制功能。提供相关截图或证明材料。
2.管理平台软件功能要求：与本项目第一级至第三级SPD电涌保护箱物联网功能配套，收集SPD设备实时上报数据，实现实时监控管理。可扩展实现全市中小学防雷系统统一监控管理。监测软件具备PC端和手机微信端查看功能，查看实时及历史数据包括（1）浪涌保护器火线ABC三相漏电流（漏电流监测为uA级别）；（2）配电系统电压；（3）环境温度和湿度；（4）雷击次数及发生时间；（5）后备保护开关状态；（6）接地线状态；（7）SPD劣化状态；（8）可以通过漏电流对浪涌保护器进行寿命预警，能指示浪涌保护器三种状态：正常、性能下降、需尽快更换；PC端软件应具备统计、导出、打印等功能，保证防雷系统的正常工作，为后期维保以及定期安全性巡检提供数据便利。发生告警时可根据警报级别，对相关人员进行手机短信或微信推送报警。提供相关截图或证明材料。
防雷管理平台具有大数据版功能，能实现通过专用界面反映所有学校监控点大数据情况，并具体有大数据分析，报警功能。提供相关截图或证明材料
3.管理平台硬件终端要求：具备声光报警功能，防雷设备工作状态非正常可声光报警（报警可关闭）。四核处理器、主频≥3.8G；≥4G/DDR4内存、2个内存插槽；≥1TB/SATA3/7200转硬盘；2G及以上独立显卡；千兆以太网卡，802.11bgn无线网卡；集成标准声卡；≥2个USB3.1接口；HDMI-OUT接口、显示器、键盘、鼠标。
4.投标时承诺中标后提供1年原厂质保服务，质保期内免费升级、因质量问题损坏免费维修或更换。
5.中标人承诺在3年内免费对平台进行本地监控、管理及运维服务，内容包括：专人对平台进行24小时监控；定期进行巡检；发生告警时，迅速处理；需要上门处理时，2小时内到达；根据情况及时向教育管理部门、学校反馈处理情况并定期提供设备运行情况报表。投标人需考虑此费用。
6、提供产品相关技术说明资料。
	台
	17
	

	16
	挖一般土方
	土壤类别：三类土，挖土深度1米以内
	m³
	6.93
	

	17
	回填方
	密实度要求：夯填
	m³
	6.93
	

	18
	接地装置
	接地网调试
	系统
	97
	

	说明：
1. 投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。
2. 本次采购最高投标限价：人民币叁佰捌拾捌万肆仟柒佰元整（￥3884700.00元）
3. 投标人报价应充分考虑本项目实施中材料及工具存放安全措施、现场安全保护措施、不得影响正常学校学习生活等困难因素。投标人的报价应包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等）。
4.投标人中标后，以“安庆市石化第一中学”作为样板案例先行实施，实施完成后经相关验收合格后方可继续实施其他学校。若发现中标人存在虚假提供参数、资料不能满足招标文件要求，采购人有权要求中标人停止供货或解除本项目采购合同，同时中标人需承担相应的法律责任及所造成的直接和间接损失全部由投标人承担。
5.本项目实施应严格按照经评审通过的设计方案、图纸执行，如施工图纸中数量或技术参数与招标文件不一致，以招标文件为准。
6.本项目技术参数中所要求的相关技术说明资料、检测报告、产品责任险保险、认证证书、相关截图、证明材料须在合同签订后3个工作日内提供，且投标时须承诺在合同签订后3个工作日内提供本项目技术参数中所要求的相关技术说明资料、检测报告、产品责任险保险、认证证书、相关截图、证明材料。采购人将根据中标人提供的资料对货物进行验收，如货物参数或提供的资料不符合招标、投标文件内容，采购人有权终止合同，以上造成的损失由中标人承担。
7.主要防雷材料技术要求
（1）直接雷击防护接闪器：
采用Φ10mm热镀锌圆钢制作接闪带，沿建筑物女儿墙敷设构成闭合回路，避雷带安装高度≥150mm；学校建筑物基本为第三类防雷建筑物，接闪带在建筑物屋面上构成不大于20*20m或24*16m的网格，横跨屋面的接闪带通过100*100mm混凝土块固定安装于屋面。应符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中第三类防雷建筑物全覆盖保护要求。主材选型参考：Φ10mm热镀锌圆钢制作接闪带（含接闪带支撑架制作、横跨屋面混凝土块制作及接闪带安装）。
（2）直接雷击防护引下线：
采用35mm2BVR线作为引下线（BVR铜线相比钢材作为引下线，可避免雷击时人员因靠近或接触造成触电伤害，在学校环境为保证学生的人身安全故选用BVR铜线作为引下线）。主材选型参考：35mm2BVR线沿外墙敷设，地面处2000mm穿管保护，地面400mm处测试点断接卡箱制作安装。
（3）接地装置：
在合适位置（距离人行通道3.0m以上，距离建筑物基础1.0m以上）开挖地坑采用Φ16*1500mm*3套组合式铜包钢接地级（含连接套件）逐节打入地面以下4.5m深度，接地极顶部埋设降阻剂后覆盖沥青层。并做好跨步电压防护措施。主材选型参考：Φ16*1500mm*3套组合式铜包钢接地级（含连接套件）。
8.以上数量为各学校汇总数量，各学校工作量明细见后。


二、各学校工作量明细
	（1）安庆市第一中学工作量

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	1
	第一级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	2
	第二级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	63
	

	3
	第三级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	4
	第四级SPD电涌保护插座
	电涌保护插座安装，安装于主机房设备、网络监控节点、视频电教设备以及其它重要设备前端，串接安装
	个
	70
	

	5
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿混凝土块敷设
	m
	274.71
	

	6
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿折板支架敷设
	m
	1077.86
	

	7
	避雷引下线
	防雷引下线，35mm2BVR线
	m
	350
	

	8
	配管PC50
	电气配管PC DN50,离地2m
	m
	36
	

	9
	断接卡子制作、安装
	断接卡子制作、安装
	套
	18
	

	10
	防雷测试箱
	防雷测试箱，现场定制，安装高度0.4m
	台
	18
	

	11
	接地极
	接地极，铜包钢，Φ16*1500mm*3
	根
	28
	

	12
	降阻剂
	降阻剂
	kg
	56
	

	13
	接地铜排
	接地铜排，紫铜排，30*3*8000mm
	处
	1
	

	14
	接地母线
	屏蔽等电位接地，6mm2BVR，连接电涌保护处设备、金属管材、桥架等
	m
	15
	

	15
	防雷系统实时监控终端
	防雷系统实时监控终端，电脑包含预装监控软件及信号接收附件
	台
	1
	

	16
	挖一般土方
	土壤类别三类土，挖土深度1米以内
	m3
	0.59
	

	17
	回填方
	密实度要求夯填
	m3
	0.59
	

	18
	接地装置
	接地网调试
	系统
	9
	

	（2）安庆市第四中学工作量

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	1
	第一级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	2
	第二级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	16
	

	3
	第三级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	4
	第四级SPD电涌保护插座
	电涌保护插座安装，安装于主机房设备、网络监控节点、视频电教设备以及其它重要设备前端，串接安装
	个
	30
	

	5
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿混凝土块敷设
	m
	88.83
	

	6
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿折板支架敷设
	m
	340.5
	

	7
	避雷引下线
	防雷引下线，35mm2BVR线
	m
	130
	

	8
	配管PC50
	电气配管PC DN50,离地2m
	m
	16
	

	9
	断接卡子制作、安装
	断接卡子制作、安装
	套
	8
	

	10
	防雷测试箱
	防雷测试箱，现场定制，安装高度0.4m
	台
	8
	

	11
	接地极
	接地极，铜包钢，Φ16*1500mm*3
	根
	16
	

	12
	降阻剂
	降阻剂
	kg
	16
	

	13
	接地铜排
	接地铜排，紫铜排，30*3*8000mm
	处
	1
	

	14
	接地母线
	屏蔽等电位接地，6mm2BVR，连接电涌保护处设备、金属管材、桥架等
	m
	15
	

	15
	防雷系统实时监控终端
	防雷系统实时监控终端，电脑包含预装监控软件及信号接收附件
	台
	1
	

	16
	挖一般土方
	土壤类别三类土，挖土深度1米以内
	m3
	0.34
	

	17
	回填方
	密实度要求夯填
	m3
	0.34
	

	18
	接地装置
	接地网调试
	系统
	4
	

	（3）安庆市第四中学西校区工作量

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	1
	第一级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	2
	第二级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	22
	

	3
	第三级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	4
	第四级SPD电涌保护插座
	电涌保护插座安装，安装于主机房设备、网络监控节点、视频电教设备以及其它重要设备前端，串接安装
	个
	45
	

	5
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿混凝土块敷设
	m
	122.6
	

	6
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿折板支架敷设
	m
	645.22
	

	7
	避雷引下线
	防雷引下线，35mm2BVR线
	m
	160
	

	8
	配管PC50
	电气配管PC DN50,离地2m
	m
	24
	

	9
	断接卡子制作、安装
	断接卡子制作、安装
	套
	12
	

	10
	防雷测试箱
	防雷测试箱，现场定制，安装高度0.4m
	台
	12
	

	11
	接地极
	接地极，铜包钢，Φ16*1500mm*3
	根
	20
	

	12
	降阻剂
	降阻剂
	kg
	40
	

	13
	接地铜排
	接地铜排，紫铜排，30*3*8000mm
	处
	1
	

	14
	接地母线
	屏蔽等电位接地，6mm2BVR，连接电涌保护处设备、金属管材、桥架等
	m
	15
	

	15
	防雷系统实时监控终端
	防雷系统实时监控终端，电脑包含预装监控软件及信号接收附件
	台
	1
	

	16
	挖一般土方
	土壤类别三类土，挖土深度1米以内
	m3
	0.42
	

	17
	回填方
	密实度要求夯填
	m3
	0.42
	

	18
	接地装置
	接地网调试
	系统
	7
	

	（4）安庆市第七中学工作量

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	1
	第一级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	2
	第二级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	23
	

	3
	第三级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	4
	第四级SPD电涌保护插座
	电涌保护插座安装，安装于主机房设备、网络监控节点、视频电教设备以及其它重要设备前端，串接安装
	个
	30
	

	5
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿混凝土块敷设
	m
	9.87
	

	6
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿折板支架敷设
	m
	168.94
	

	7
	避雷引下线
	防雷引下线，35mm2BVR线
	m
	70
	

	8
	配管PC50
	电气配管PC DN50,离地2m
	m
	12
	

	9
	断接卡子制作、安装
	断接卡子制作、安装
	套
	6
	

	10
	防雷测试箱
	防雷测试箱，现场定制，安装高度0.4m
	台
	6
	

	11
	接地极
	接地极，铜包钢，Φ16*1500mm*3
	根
	16
	

	12
	降阻剂
	降阻剂
	kg
	32
	

	13
	接地铜排
	接地铜排，紫铜排，30*3*8000mm
	处
	1
	

	14
	接地母线
	屏蔽等电位接地，6mm2BVR，连接电涌保护处设备、金属管材、桥架等
	m
	15
	

	15
	防雷系统实时监控终端
	防雷系统实时监控终端，电脑包含预装监控软件及信号接收附件
	台
	1
	

	16
	挖一般土方
	土壤类别三类土，挖土深度1米以内
	m3
	0.34
	

	17
	回填方
	密实度要求夯填
	m3
	0.34
	

	18
	接地装置
	接地网调试
	系统
	3
	

	（5）安庆市第九中学工作量

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	1
	第一级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	2
	第二级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	40
	

	3
	第三级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	4
	第四级SPD电涌保护插座
	电涌保护插座安装，安装于主机房设备、网络监控节点、视频电教设备以及其它重要设备前端，串接安装
	个
	45
	

	5
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿混凝土块敷设
	m
	0
	

	6
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿折板支架敷设
	m
	225.42
	

	7
	避雷引下线
	防雷引下线，35mm2BVR线
	m
	40
	

	8
	配管PC50
	电气配管PC DN50,离地2m
	m
	12
	

	9
	断接卡子制作、安装
	断接卡子制作、安装
	套
	6
	

	10
	防雷测试箱
	防雷测试箱，现场定制，安装高度0.4m
	台
	6
	

	11
	接地极
	接地极，铜包钢，Φ16*1500mm*3
	根
	16
	

	12
	降阻剂
	降阻剂
	kg
	32
	

	13
	接地铜排
	接地铜排，紫铜排，30*3*8000mm
	处
	1
	

	14
	接地母线
	屏蔽等电位接地，6mm2BVR，连接电涌保护处设备、金属管材、桥架等
	m
	15
	

	15
	防雷系统实时监控终端
	防雷系统实时监控终端，电脑包含预装监控软件及信号接收附件
	台
	1
	

	16
	挖一般土方
	土壤类别三类土，挖土深度1米以内
	m3
	0.34
	

	17
	回填方
	密实度要求夯填
	m3
	0.34
	

	18
	接地装置
	接地网调试
	系统
	3
	

	（6）安庆市石化第一中学工作量

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	1
	第一级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	2
	

	2
	第二级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	54
	

	3
	第三级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	2
	

	4
	第四级SPD电涌保护插座
	电涌保护插座安装，安装于主机房设备、网络监控节点、视频电教设备以及其它重要设备前端，串接安装
	个
	60
	

	5
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿混凝土块敷设
	m
	36.57
	

	6
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿折板支架敷设
	m
	741.12
	

	7
	避雷引下线
	防雷引下线，35mm2BVR线
	m
	185
	

	8
	配管PC50
	电气配管PC DN50,离地2m
	m
	48
	

	9
	断接卡子制作、安装
	断接卡子制作、安装
	套
	24
	

	10
	防雷测试箱
	防雷测试箱，现场定制，安装高度0.4m
	台
	24
	

	11
	接地极
	接地极，铜包钢，Φ16*1500mm*3
	根
	44
	

	12
	降阻剂
	降阻剂
	kg
	88
	

	13
	接地铜排
	接地铜排，紫铜排，30*3*8000mm
	处
	2
	

	14
	接地母线
	屏蔽等电位接地，6mm2BVR，连接电涌保护处设备、金属管材、桥架等
	m
	30
	

	15
	防雷系统实时监控终端
	防雷系统实时监控终端，电脑包含预装监控软件及信号接收附件
	台
	2
	

	16
	挖一般土方
	土壤类别三类土，挖土深度1米以内
	m3
	0.51
	

	17
	回填方
	密实度要求夯填
	m3
	0.51
	

	18
	接地装置
	接地网调试
	系统
	9
	

	（7）安庆市杨桥中学工作量

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	1
	第一级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	2
	第二级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	30
	

	3
	第三级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	4
	第四级SPD电涌保护插座
	电涌保护插座安装，安装于主机房设备、网络监控节点、视频电教设备以及其它重要设备前端，串接安装
	个
	45
	

	5
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿混凝土块敷设
	m
	79.8
	

	6
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿折板支架敷设
	m
	861.01
	

	7
	避雷引下线
	防雷引下线，35mm2BVR线
	m
	320
	

	8
	配管PC50
	电气配管PC DN50,离地2m
	m
	44
	

	9
	断接卡子制作、安装
	断接卡子制作、安装
	套
	22
	

	10
	防雷测试箱
	防雷测试箱，现场定制，安装高度0.4m
	台
	22
	

	11
	接地极
	接地极，铜包钢，Φ16*1500mm*3
	根
	32
	

	12
	降阻剂
	降阻剂
	kg
	64
	

	13
	接地铜排
	接地铜排，紫铜排，30*3*8000mm
	处
	1
	

	14
	接地母线
	屏蔽等电位接地，6mm2BVR，连接电涌保护处设备、金属管材、桥架等
	m
	15
	

	15
	防雷系统实时监控终端
	防雷系统实时监控终端，电脑包含预装监控软件及信号接收附件
	台
	1
	

	16
	挖一般土方
	土壤类别三类土，挖土深度1米以内
	m3
	0.68
	

	17
	回填方
	密实度要求夯填
	m3
	0.68
	

	18
	接地装置
	接地网调试
	系统
	11
	

	（8）安庆工业学校工作量

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	1
	第一级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	2
	第二级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	50
	

	3
	第三级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	4
	第四级SPD电涌保护插座
	电涌保护插座安装，安装于主机房设备、网络监控节点、视频电教设备以及其它重要设备前端，串接安装
	个
	30
	

	5
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿混凝土块敷设
	m
	32.73
	

	6
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿折板支架敷设
	m
	152.32
	

	7
	避雷引下线
	防雷引下线，35mm2BVR线
	m
	30
	

	8
	配管PC50
	电气配管PC DN50,离地2m
	m
	12
	

	9
	断接卡子制作、安装
	断接卡子制作、安装
	套
	6
	

	10
	防雷测试箱
	防雷测试箱，现场定制，安装高度0.4m
	台
	6
	

	11
	接地极
	接地极，铜包钢，Φ16*1500mm*3
	根
	16
	

	12
	降阻剂
	降阻剂
	kg
	32
	

	13
	接地铜排
	接地铜排，紫铜排，30*3*8000mm
	处
	1
	

	14
	接地母线
	屏蔽等电位接地，6mm2BVR，连接电涌保护处设备、金属管材、桥架等
	m
	15
	

	15
	防雷系统实时监控终端
	防雷系统实时监控终端，电脑包含预装监控软件及信号接收附件
	台
	1
	

	16
	挖一般土方
	土壤类别三类土，挖土深度1米以内
	m3
	0.34
	

	17
	回填方
	密实度要求夯填
	m3
	0.34
	

	18
	接地装置
	接地网调试
	系统
	3
	

	（9）安庆市第二中学东校区工作量

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	1
	第一级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	2
	

	2
	第二级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	64
	

	3
	第三级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	2
	

	4
	第四级SPD电涌保护插座
	电涌保护插座安装，安装于主机房设备、网络监控节点、视频电教设备以及其它重要设备前端，串接安装
	个
	60
	

	5
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿混凝土块敷设
	m
	0
	

	6
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿折板支架敷设
	m
	0
	

	7
	避雷引下线
	防雷引下线，35mm2BVR线
	m
	170
	

	8
	配管PC50
	电气配管PC DN50,离地2m
	m
	64
	

	9
	断接卡子制作、安装
	断接卡子制作、安装
	套
	0
	

	10
	防雷测试箱
	防雷测试箱，现场定制，安装高度0.4m
	台
	0
	

	11
	接地极
	接地极，铜包钢，Φ16*1500mm*3
	根
	32
	

	12
	降阻剂
	降阻剂
	kg
	64
	

	13
	接地铜排
	接地铜排，紫铜排，30*3*8000mm
	处
	2
	

	14
	接地母线
	屏蔽等电位接地，6mm2BVR，连接电涌保护处设备、金属管材、桥架等
	m
	6
	

	15
	防雷系统实时监控终端
	防雷系统实时监控终端，电脑包含预装监控软件及信号接收附件
	台
	1
	

	16
	挖一般土方
	土壤类别三类土，挖土深度1米以内
	m3
	0.68
	

	17
	回填方
	密实度要求夯填
	m3
	0.68
	

	18
	接地装置
	接地网调试
	系统
	4
	

	（10）安庆市第二中学南校区工作量

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	1
	第一级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	2
	第二级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	41
	

	3
	第三级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	2
	

	4
	第四级SPD电涌保护插座
	电涌保护插座安装，安装于主机房设备、网络监控节点、视频电教设备以及其它重要设备前端，串接安装
	个
	45
	

	5
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿混凝土块敷设
	m
	26.29
	

	6
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿折板支架敷设
	m
	197.2
	

	7
	避雷引下线
	防雷引下线，35mm2BVR线
	m
	100
	

	8
	配管PC50
	电气配管PC DN50,离地2m
	m
	32
	

	9
	断接卡子制作、安装
	断接卡子制作、安装
	套
	16
	

	10
	防雷测试箱
	防雷测试箱，现场定制，安装高度0.4m
	台
	16
	

	11
	接地极
	接地极，铜包钢，Φ16*1500mm*3
	根
	16
	

	12
	降阻剂
	降阻剂
	kg
	32
	

	13
	接地铜排
	接地铜排，紫铜排，30*3*8000mm
	处
	2
	

	14
	接地母线
	屏蔽等电位接地，6mm2BVR，连接电涌保护处设备、金属管材、桥架等
	m
	6
	

	15
	防雷系统实时监控终端
	防雷系统实时监控终端，电脑包含预装监控软件及信号接收附件
	台
	1
	

	16
	挖一般土方
	土壤类别三类土，挖土深度1米以内
	m3
	0.34
	

	17
	回填方
	密实度要求夯填
	m3
	0.34
	

	18
	接地装置
	接地网调试
	系统
	6
	

	（11）安庆市第二中学北校区工作量

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	1
	第一级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	2
	第二级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	30
	

	3
	第三级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	0
	

	4
	第四级SPD电涌保护插座
	电涌保护插座安装，安装于主机房设备、网络监控节点、视频电教设备以及其它重要设备前端，串接安装
	个
	45
	

	5
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿混凝土块敷设
	m
	15.59
	

	6
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿折板支架敷设
	m
	224.84
	

	7
	避雷引下线
	防雷引下线，35mm2BVR线
	m
	120
	

	8
	配管PC50
	电气配管PC DN50,离地2m
	m
	32
	

	9
	断接卡子制作、安装
	断接卡子制作、安装
	套
	16
	

	10
	防雷测试箱
	防雷测试箱，现场定制，安装高度0.4m
	台
	16
	

	11
	接地极
	接地极，铜包钢，Φ16*1500mm*3
	根
	16
	

	12
	降阻剂
	降阻剂
	kg
	32
	

	13
	接地铜排
	接地铜排，紫铜排，30*3*8000mm
	处
	1
	

	14
	接地母线
	屏蔽等电位接地，6mm2BVR，连接电涌保护处设备、金属管材、桥架等
	m
	3
	

	15
	防雷系统实时监控终端
	防雷系统实时监控终端，电脑包含预装监控软件及信号接收附件
	台
	1
	

	16
	挖一般土方
	土壤类别三类土，挖土深度1米以内
	m3
	0.34
	

	17
	回填方
	密实度要求夯填
	m3
	0.34
	

	18
	接地装置
	接地网调试
	系统
	6
	

	（12）安庆市第十一中学工作量

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	1
	第一级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	2
	第二级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	26
	

	3
	第三级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	4
	第四级SPD电涌保护插座
	电涌保护插座安装，安装于主机房设备、网络监控节点、视频电教设备以及其它重要设备前端，串接安装
	个
	45
	

	5
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿混凝土块敷设
	m
	23.9
	

	6
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿折板支架敷设
	m
	188.27
	

	7
	避雷引下线
	防雷引下线，35mm2BVR线
	m
	90
	

	8
	配管PC50
	电气配管PC DN50,离地2m
	m
	32
	

	9
	断接卡子制作、安装
	断接卡子制作、安装
	套
	16
	

	10
	防雷测试箱
	防雷测试箱，现场定制，安装高度0.4m
	台
	16
	

	11
	接地极
	接地极，铜包钢，Φ16*1500mm*3
	根
	16
	

	12
	降阻剂
	降阻剂
	kg
	32
	

	13
	接地铜排
	接地铜排，紫铜排，30*3*8000mm
	处
	1
	

	14
	接地母线
	屏蔽等电位接地，6mm2BVR，连接电涌保护处设备、金属管材、桥架等
	m
	3
	

	15
	防雷系统实时监控终端
	防雷系统实时监控终端，电脑包含预装监控软件及信号接收附件
	台
	1
	

	16
	挖一般土方
	土壤类别三类土，挖土深度1米以内
	m3
	0.34
	

	17
	回填方
	密实度要求夯填
	m3
	0.34
	

	18
	接地装置
	接地网调试
	系统
	6
	

	（13）安庆市特殊教育学校工作量

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	1
	第一级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	2
	第二级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	34
	

	3
	第三级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	4
	第四级SPD电涌保护插座
	电涌保护插座安装，安装于主机房设备、网络监控节点、视频电教设备以及其它重要设备前端，串接安装
	个
	45
	

	5
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿混凝土块敷设
	m
	38.65
	

	6
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿折板支架敷设
	m
	168.11
	

	7
	避雷引下线
	防雷引下线，35mm2BVR线
	m
	90
	

	8
	配管PC50
	电气配管PC DN50,离地2m
	m
	28
	

	9
	断接卡子制作、安装
	断接卡子制作、安装
	套
	14
	

	10
	防雷测试箱
	防雷测试箱，现场定制，安装高度0.4m
	台
	14
	

	11
	接地极
	接地极，铜包钢，Φ16*1500mm*3
	根
	14
	

	12
	降阻剂
	降阻剂
	kg
	28
	

	13
	接地铜排
	接地铜排，紫铜排，30*3*8000mm
	处
	1
	

	14
	接地母线
	屏蔽等电位接地，6mm2BVR，连接电涌保护处设备、金属管材、桥架等
	m
	3
	

	15
	防雷系统实时监控终端
	防雷系统实时监控终端，电脑包含预装监控软件及信号接收附件
	台
	1
	

	16
	挖一般土方
	土壤类别三类土，挖土深度1米以内
	m3
	0.3
	

	17
	回填方
	密实度要求夯填
	m3
	0.3
	

	18
	接地装置
	接地网调试
	系统
	5
	

	（14）安庆市广播电视大学工作量

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	1
	第一级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	2
	第二级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	36
	

	3
	第三级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	4
	第四级SPD电涌保护插座
	电涌保护插座安装，安装于主机房设备、网络监控节点、视频电教设备以及其它重要设备前端，串接安装
	个
	30
	

	5
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿混凝土块敷设
	m
	73.25
	

	6
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿折板支架敷设
	m
	460.48
	

	7
	避雷引下线
	防雷引下线，35mm2BVR线
	m
	200
	

	8
	配管PC50
	电气配管PC DN50,离地2m
	m
	36
	

	9
	断接卡子制作、安装
	断接卡子制作、安装
	套
	18
	

	10
	防雷测试箱
	防雷测试箱，现场定制，安装高度0.4m
	台
	18
	

	11
	接地极
	接地极，铜包钢，Φ16*1500mm*3
	根
	18
	

	12
	降阻剂
	降阻剂
	kg
	36
	

	13
	接地铜排
	接地铜排，紫铜排，30*3*8000mm
	处
	1
	

	14
	接地母线
	屏蔽等电位接地，6mm2BVR，连接电涌保护处设备、金属管材、桥架等
	m
	3
	

	15
	防雷系统实时监控终端
	防雷系统实时监控终端，电脑包含预装监控软件及信号接收附件
	台
	1
	

	16
	挖一般土方
	土壤类别三类土，挖土深度1米以内
	m3
	0.38
	

	17
	回填方
	密实度要求夯填
	m3
	0.38
	

	18
	接地装置
	接地网调试
	系统
	8
	

	（15）安庆市第十中学工作量

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	1
	第一级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	2
	第二级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	51
	

	3
	第三级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	4
	第四级SPD电涌保护插座
	电涌保护插座安装，安装于主机房设备、网络监控节点、视频电教设备以及其它重要设备前端，串接安装
	个
	30
	

	5
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿混凝土块敷设
	m
	42.81
	

	6
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿折板支架敷设
	m
	277.62
	

	7
	避雷引下线
	防雷引下线，35mm2BVR线
	m
	270
	

	8
	配管PC50
	电气配管PC DN50,离地2m
	m
	74
	

	9
	断接卡子制作、安装
	断接卡子制作、安装
	套
	37
	

	10
	防雷测试箱
	防雷测试箱，现场定制，安装高度0.4m
	台
	37
	

	11
	接地极
	接地极，铜包钢，Φ16*1500mm*3
	根
	37
	

	12
	降阻剂
	降阻剂
	kg
	74
	

	13
	接地铜排
	接地铜排，紫铜排，30*3*8000mm
	处
	1
	

	14
	接地母线
	屏蔽等电位接地，6mm2BVR，连接电涌保护处设备、金属管材、桥架等
	m
	3
	

	15
	防雷系统实时监控终端
	防雷系统实时监控终端，电脑包含预装监控软件及信号接收附件
	台
	1
	

	16
	挖一般土方
	土壤类别三类土，挖土深度1米以内
	m3
	0.78
	

	17
	回填方
	密实度要求夯填
	m3
	0.78
	

	18
	接地装置
	接地网调试
	系统
	11
	

	（16）安庆市广圩中学工作量

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	1
	第一级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	2
	第二级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	15
	

	3
	第三级SPD电涌保护箱
	电涌保护箱（含信号发射附件）安装，壁挂安装
	台
	1
	

	4
	第四级SPD电涌保护插座
	电涌保护插座安装，安装于主机房设备、网络监控节点、视频电教设备以及其它重要设备前端，串接安装
	个
	70
	

	5
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿混凝土块敷设
	m
	0
	

	6
	避雷网
	避雷网，Φ10镀锌圆钢，沿折板支架敷设
	m
	0
	

	7
	避雷引下线
	防雷引下线，35mm2BVR线
	m
	60
	

	8
	配管PC50
	电气配管PC DN50,离地2m
	m
	20
	

	9
	断接卡子制作、安装
	断接卡子制作、安装
	套
	0
	

	10
	防雷测试箱
	防雷测试箱，现场定制，安装高度0.4m
	台
	0
	

	11
	接地极
	接地极，铜包钢，Φ16*1500mm*3
	根
	10
	

	12
	降阻剂
	降阻剂
	kg
	20
	

	13
	接地铜排
	接地铜排，紫铜排，30*3*8000mm
	处
	1
	

	14
	接地母线
	屏蔽等电位接地，6mm2BVR，连接电涌保护处设备、金属管材、桥架等
	m
	3
	

	15
	防雷系统实时监控终端
	防雷系统实时监控终端，电脑包含预装监控软件及信号接收附件
	台
	1
	

	16
	挖一般土方
	土壤类别三类土，挖土深度1米以内
	m3
	0.21
	

	17
	回填方
	密实度要求夯填
	m3
	0.21
	

	18
	接地装置
	接地网调试
	系统
	2
	



三、人员培训要求
    货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。
[bookmark: _Toc3184][bookmark: _Toc21193][bookmark: _Toc17601][bookmark: _Toc18380][bookmark: _Toc490682727]四、货物质量及售后服务要求
    1.货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
2.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。
3.施工期间项目经理必须常驻当地，明确固定办公地点，服从招标人的管理，接受考勤考核。
4.合同履行期间中标人必须在接到招标人通知后2小时内到达现场并尽快解决问题修复系统，否则招标人有权对此进行处罚。
[bookmark: _Toc490682728][bookmark: _Toc23093][bookmark: _Toc22545][bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc14892]五、验收
    中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。
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